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Hej 
  
Reviderar VA-avdelningens yttrande gällande LOV 2022-000829. BÄLINGE 6:16 
  
  
Tornet planeras att placeras i närhet av kommunal pumpstation för avloppsvatten. 
  
VA-avdelningen anser att teknikbyggnader av detta slag har en förmåga att dra till sig klottrare. 
Ansvariga för byggnader är inte särskilt snabba på att sanera klotter och det kommer att påverka 
avloppspumpstation. 
Tornet bör förses med separat serviceväg då en gemensam väg för pumpstation respektive teknikbodar 
för torn blir krångligt att lösa, då vägen till pumpstation kan behöva förses med bom. Detta pga. av 
olämplig dumpning av skräp i området så VA-avdelningen har funderingar på att blockera servicevägen 
med bom för att försvåra det. 
  
VA-avdelningen föreslår en placering på eller i direkt anslutning till räddningstjänstens nya anläggning 
istället. 
  
  
  
Vänligen 
Jörgen Svensson 
VA-ingenjör 
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